
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 

1   Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè

2   Òåõíè÷åñêèå äàííûå 

1.3  Àâàðèéíàÿ ðàáîòà ñâåòèëüíèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ îò âñòðîåííîãî 
àêêóìóëÿòîðà.

1.4  Ñâåòèëüíèê ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ 
ÒÐ ÒÑ 004/2011, ÒÐ ÒÑ 020/2011, ÒÐ ÅÀÝÑ 037/2016.

1.1  Ñâåòèëüíèê äëÿ àâàðèéíîãî îñâåùåíèÿ òèïà ÄÏÀ 060, ÄÏÀ 3000 
òîâàðíîãî çíàêà IEK (äàëåå – ñâåòèëüíèê) ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
àâàðèéíî-ýâàêóàöèîííîãî îñâåùåíèÿ íà îáúåêòàõ ïðîìûøëåííîãî 
è ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå äëÿ óêàçàíèÿ íàïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèè
 è ìåñò ðàçìåùåíèÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, 
ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïèêòîãðàìì (ÄÏÀ 3000).

2.1  Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå ñâåòèëüíèêîâ ïðèâåäåíû 
â òàáëèöå 1.

1.2  ÄÏÀ 3000 ñîâìåùàåò â ñåáå ôóíêöèè ñâåòîâîãî óêàçàòåëÿ 
è àâàðèéíîãî ñâåòèëüíèêà íåïîñòîÿííîãî äåéñòâèÿ, ðàñïîëîæåííîãî 
â íèæíåé ÷àñòè ñâåòîâîãî ïðèáîðà.

1

ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÄËß ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ ÎÑÂÅÙÅÍÈß 
ÒÈÏÀ ÄÏÀ 060, ÄÏÀ 3000

Òàáëèöà 1

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Çíà÷åíèå äëÿ ñâåòèëüíèêà òèïà

ÄÏÀ 060 ÄÏÀ 3000

Òèï äåéñòâèÿ íåïîñòîÿííûé ïîñòîÿííûé/ íåïîñòîÿííûé

Ðåæèì ðàáîòû Îñíîâíîå îñâåùåíèå – îò ñåòè 230 Â~

Àâàðèéíîå îñâåùåíèå îò àêêóìóëÿòîðà

Çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðà îò ñåòè 230 Â~, 50 Ãö

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû îò àêêóìóëÿòîðà*, ÷ 3

Ìîùíîñòü, Âò 3 1

Íîìèíàëüíûé òîê, ìÀ 26 8

Èñòî÷íèê ñâåòà SMD 5050 SMD 2835 

Ñâåòîâîé ïîòîê, ëì 300 –
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Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Çíà÷åíèå äëÿ ñâåòèëüíèêà òèïà

ÄÏÀ 060 ÄÏÀ 3000

2Ñðåäíÿÿ ÿðêîñòü çíàêà, êä/ì , íå ìåíåå – 100

Äèñòàíöèÿ ðàñïîçíàâàíèÿ, ì – 25

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà, Ê 6500

Èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è, Ra і 80

Ñòåïåíü çàùèòû ïî ÃÎÑÒ 14254 (IEC 60529) IP20

Êëàññ çàùèòû ïî ÃÎÑÒ IEC 60598-1 II

Êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè À

Òèï àêêóìóëÿòîðà LiFePO4

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå, Â 3,2

Åìêîñòü, ÀЧ÷ 3,0 1,5

Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðà 
(ïðè ïîëíîé ðàçðÿäêå àêêóìóëÿòîðà), ÷

24

Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå è êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ 
ïî ÃÎÑÒ 15150

ÓÕË 4

Ìàòåðèàë ðàññåèâàòåëÿ ïîëèêàðáîíàò

Ìàòåðèàë êîðïóñà ñâåòèëüíèêà ïëàñòèê

Öâåò êîðïóñà áåëûé 

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, °Ñ îò 0 äî ïëþñ 40

Ñðîê ñëóæáû ñâåòèëüíèêà, ÷ 30000

Ñðîê ñëóæáû àêêóìóëÿòîðà, ëåò 4

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ñâåòèëüíèêà, ëåò 4

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè àêêóìóëÿòîðà, ëåò 2

* Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå ¸ìêîñòè àêêóìóëÿòîðà, è êàê ñëåäñòâèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
ðàáîòû ñâåòèëüíèêà, ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ äåôåêòîì.

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1

2.2  Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ñâåòèëüíèêîâ ïðèâåäåíû íà ðèñóíêàõ 1 è 2.

Ðèñóíîê 1 – ÄÏÀ 060
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4  Ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè

– ñâåòîâîé èíäèêàòîð «Çàðÿä» (çåëåíûé) –  äëÿ èíäèêàöèè ðåæèìà 
çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðà;

– êíîïêà «ÒÅÑÒ» – äëÿ ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñâåòèëüíèêà 
â àâàðèéíîì ðåæèìå îò àêêóìóëÿòîðà. Îäíîêðàòíîå íàæàòèå êíîïêè «ÒÅÑÒ» 

4.1  Íà êîðïóñå ñâåòèëüíèêîâ ðàñïîëîæåíû ñëåäóþùèå ýëåìåíòû 
óïðàâëåíèÿ:

– Подключать светильник с механическими повреждениями к сети 230В~.

ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильника выполнять только 

тогда, когда он выключен и отключен от сети 230В~

3.4  Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè â ïåðèîä äåéñòâèÿ ãàðàíòèéíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ îáðàùàòüñÿ ê ïðîäàâöó èëè îðãàíèçàöèè, óêàçàííûå â 9.2.

3.5  Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñëóæáû èçäåëèå óòèëèçèðîâàòü.

3.3  Ñâåòèëüíèê ðåìîíòó íå ïîäëåæèò. Ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ èçäåëèå 
óòèëèçèðîâàòü.

– Подключать светильник к неисправной электропроводке.

– Вскрывать аккумулятор или нарушать герметичность его корпуса.

3.1  Ýêñïëóàòàöèþ ñâåòèëüíèêà ïðîèçâîäèòü â ñîîòâåòñòâèè 
ñ «Ïðàâèëàìè òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé».

3.2  Íå äîïóñêàòü ïîïàäàíèÿ íà ñâåòèëüíèê âîäû è ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé.

3  Ìåðû áåçîïàñíîñòè

Ðèñóíîê 2 – ÄÏÀ 3000  
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ïåðåêëþ÷àåò ñâåòèëüíèê íà ïèòàíèå îò âñòðîåííîãî àêêóìóëÿòîðà, ïðè ýòîì 
â ñâåòèëüíèê ÄÏÀ 060 äîëæåí âêëþ÷èòüñÿ, à â ÄÏÀ 3000 äîëæåí âêëþ÷èòüñÿ 
äîïîëíèòåëüíûé ñâåòîäèîäíûé ìîäóëü, ðàñïîëîæåííûé â íèæíåé ÷àñòè 
ñâåòèëüíèêà.

4.2  Ñâåòèëüíèêè ïîäêëþ÷àþòñÿ ê íåêîììóòèðóåìîé ñåòè àâàðèéíîãî 
îñâåùåíèÿ (ò.å. ìåæäó èñòî÷íèêîì ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ 230 Â~ 
è ñâåòèëüíèêîì íå äîëæíî áûòü íèêàêèõ âûêëþ÷àòåëåé, êðîìå óñòðîéñòâ 
çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ).

 4.3  Â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîìåùåíèÿ â êîòîðîì ìîíòèðóåòñÿ ÄÏÀ 060 
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ âòîðè÷íóþ îïòèêó (ðèñóíîê 3) 
(ëèíçû âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè).

Ðèñóíîê 3 – Çàìåíà ëèíçû ÄÏÀ 060

1 – Ëèíçà äëÿ îòêðûòûõ ïðîñòðàíñòâ
2 – Ëèíçà äëÿ êîðèäîðà

2

1

4.4  Ïðàâèëà ìîíòàæà
4.4.1  Ìîíòàæ ñâåòèëüíèêà ïðîèçâîäèòü â ïðåäâàðèòåëüíî 

ïîäãîòîâëåííîå îòâåðñòèå (íèøó) â ïîäâåñíûõ èëè â ïîäøèâíûõ ïîòîëêàõ. 

4.4.2  Äëÿ ìîíòàæà è ïîäêëþ÷åíèÿ ñâåòèëüíèêà ÄÏÀ 060 ê ñåòè 230 Â~ 
íåîáõîäèìî (ðèñóíîê 4):

Âîçìîæåí íàêëàäíîé ìîíòàæ ÄÏÀ 3000 íà ñòåíó ñ êðåïëåíèåì ÷åðåç 
êîðïóñ. Äëÿ íàêëàäíîãî ìîíòàæà íåîáõîäèìî ïðîñâåðëèòü â êîðïóñå ÄÏÀ 
3000 êðåïåæíûå îòâåðñòèÿ (ðèñóíîê 6).

– îòêëþ÷èòü íàïðÿæåíèå ñåòè;
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Ðèñóíîê 4 – Ìîíòàæ ÄÏÀ 060

m
in

 7
6
 м

м
 

3

L

Ж49±7

N

1 2

– îòæàòü äâå ïðóæèííûå çàù¸ëêè íà êîðïóñå ñâåòèëüíèêà è óñòàíîâèòü 
ñâåòèëüíèê â îòâåðñòèå â ïîòîëêå.

– ïîäàòü íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ íà ñâåòèëüíèê, ïðîêîíòðîëèðîâàòü 
ñâå÷åíèå èíäèêàòîðà çåëåíîãî öâåòà;

– ïðîâåðèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñâåòèëüíèêà â àâàðèéíîì ðåæèìå 
êíîïêîé «ÒÅÑÒ» (4.1).

– ïîäêëþ÷èòü ñåòåâîé êàáåëü, âûâåäåííûé èç êîðïóñà ñâåòèëüíèêà, 
ê ïèòàþùåé ñåòè ñîãëàñíî öâåòîâîé ìàðêèðîâêå: êîðè÷íåâûé ïðîâîäíèê (L) 
ê ôàçíîìó ïðîâîäíèêó ñåòè, ñèíèé ïðîâîäíèê (N) ê íåéòðàëüíîìó 
ïðîâîäíèêó ñåòè;
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Ðèñóíîê 5 – Ìîíòàæ ÄÏÀ 3000

L

N

~230 VAC21

3 4

– ïðîâåðèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñâåòèëüíèêà â àâàðèéíîì ðåæèìå 
êíîïêîé «ÒÅÑÒ» (4.1). 

– ïîäàòü íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ íà ñâåòèëüíèê, ïðîêîíòðîëèðîâàòü 
ñâå÷åíèå èíäèêàòîðà çåëåíîãî öâåòà;

– îòæàâ äâå ïðóæèííûå çàù¸ëêè íà êîðïóñå ñâåòèëüíèêà óñòàíîâèòü 
ñâåòèëüíèê â íèøó íà ïîòîëêå;

2)  çàæèì (N) – íåéòðàëüíûé ïðîâîäíèê ñåòè;
– ñîáðàòü ñâåòèëüíèê â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå;

– îòêëþ÷èòü íàïðÿæåíèå ñåòè;

4.4.3  Äëÿ ìîíòàæà è ïîäêëþ÷åíèÿ ñâåòèëüíèêà ÄÏÀ 3000 ê ñåòè 230 Â~ 
íåîáõîäèìî (ðèñóíîê 5):

– îòêðûòü ñâåòèëüíèê;

– ïîäêëþ÷èòü ïîäãîòîâëåííûå êîíöû ñåòåâîãî êàáåëÿ ê êîíòàêòíûì 
çàæèìàì êëåììíîé êîëîäêè ñîãëàñíî ìàðêèðîâêå:

– çàâåñòè ñåòåâîé êàáåëü âíóòðü êîðïóñà ñâåòèëüíèêà;

1) çàæèì (L) – ôàçíûé ïðîâîäíèê ñåòè;
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4.6.2  Ïðîöåññ çàðÿäà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ïðîèñõîäèò 
àâòîìàòè÷åñêè ïðè ïåðâîì ïîäêëþ÷åíèè ñâåòèëüíèêà ê ñåòè 230 Â~ 
èëè ïîñëå äëèòåëüíîé ðàáîòû ñâåòèëüíèêà â àâàðèéíîì ðåæèìå. 

4.6.1  Ïðè ðàáîòå ñâåòèëüíèêà îò àêêóìóëÿòîðà â òå÷åíèå 3 ÷àñîâ, 
àêêóìóëÿòîðó íåîáõîäèìà ïîäçàðÿäêà â òå÷åíèå âðåìåíè, óêàçàííîì 
â òàáëèöå 1.

Ñâåòèëüíèê âêëþ÷àåòñÿ â àâàðèéíîì ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêè â òå÷åíèå 
5 ñåêóíä ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ 230 Â~.

4.6  Çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðà

4.5  Âêëþ÷åíèå ñâåòèëüíèêà â àâàðèéíîì ðåæèìå

Ðèñóíîê 6

Ðèñóíîê 5 – Ìîíòàæ ÄÏÀ 3000 (ïðîäîëæåíèå)

5

250±10

100±10

m
ax 25
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5.1  Èñòî÷íèê ñâåòà (ñâåòîäèîäû), à òàêæå àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ 
(ÄÏÀ 3000) çàìåíå íå ïîäëåæàò.

– îòêëþ÷èòü ñâåòèëüíèê îò ñåòè;

Â ïðîöåññå çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè íà êîðïóñå ñâåòèëüíèêîâ 
ãîðèò çåëåíûé èíäèêàòîð.

5.2  Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñðîêà ñëóæáû àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé 
ðåêîìåíäóåòñÿ íå ìåíåå äâóõ ðàç â ãîä ïåðåâîäèòü ñâåòèëüíèê â àâàðèéíûé 
ðåæèì.

– äåìîíòèðîâàòü ñâåòèëüíèê;

5  Îáñëóæèâàíèå 

4.6.3  Â ñâåòèëüíèêå ðåàëèçîâàíà çàùèòà îò ïåðåçàðÿäà è ñâåðõ 
ðàçðÿäà àêêóìóëÿòîðà ýëåìåíòàìè ýëåêòðè÷åñêîé ñõåìû. 

5.3  Çàìåíó àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ÄÏÀ 060 ïðîèçâîäèòü ñëåäóþùèì 
îáðàçîì (ðèñóíîê 5):

– ïðè ïîìîùè îòâåðòêè ñ ïëîñêèì øëèöåì îòùåëêíóòü è âûäâèíóòü 
èç òîðöà êîðïóñà ñâåòèëüíèêà áàòàðåéíûé îòñåê;

– çàìåíèòü àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè íà íîâûå ñ òåõíè÷åñêèìè 
ïàðàìåòðàìè ñîãëàñíî òàáëèöû 1;

Âûáðàñûâàòü àêêóìóëÿòîð â ìóñîðîïðîâîä æèëûõ 

5.4  Óäàëåíèå çàãðÿçíåíèé ñ ïîâåðõíîñòè èçäåëèÿ ñëåäóåò ïðîâîäèòü 
ìÿãêîé ñóõîé òêàíüþ áåç ïðèìåíåíèÿ àáðàçèâíûõ ñîñòàâîâ è 
ðàñòâîðèòåëåé.

6.2  Èçâëå÷ü ýëåìåíò ïèòàíèÿ ïåðåä óòèëèçàöèåé ñâåòèëüíèêà.

– ïðîâåðèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñâåòèëüíèêà â àâàðèéíîì ðåæèìå 
êíîïêîé «ÒÅÑÒ» (4.1).

–  óñòàíîâèòü ñâåòèëüíèê íà ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü;

6.1  Â ñîñòàâ ñâåòèëüíèêà âõîäèò ãåðìåòè÷íûé ëèòèé-æåëåçî-
ôîñôàòíûé àêêóìóëÿòîð, ïðåäñòàâëÿþùèé îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ 
÷åëîâåêà è îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè íåïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè.

è îáùåñòâåííûõ çäàíèé.

– óñòàíîâèòü áàòàðåéíûé îòñåê â êîðïóñ äî ùåë÷êà;

– ïîäàòü íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ íà ñâåòèëüíèê, ïðîêîíòðîëèðîâàòü 
ñâå÷åíèå èíäèêàòîðà çåëåíîãî öâåòà, ñèãíàëèçèðóþùåãî î çàðÿäå áàòàðåè;

6  Ñâåäåíèÿ îá óòèëèçàöèè 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



6.3  Îòðàáîòàâøèå ñâîé ñðîê ñëóæáû àêêóìóëÿòîðû äîëæíû áûòü 
ïåðåäàíû íà óòèëèçàöèþ â ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ, èìåþùèå 
ñîîòâåòñòâóþùóþ II êëàññó îïàñíîñòè îòõîäîâ ëèöåíçèþ è ñåðòèôèêàòû 
íà èõ ïåðåðàáîòêó. 

7.1  Òðàíñïîðòèðîâàíèå ñâåòèëüíèêîâ äîïóñêàåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå 
îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 45 °Ñ äî ïëþñ 50 °Ñ ëþáûì âèäîì êðûòîãî 
òðàíñïîðòà, îáåñïå÷èâàþùèì ïðåäîõðàíåíèå óïàêîâàííûõ ñâåòèëüíèêîâ 
îò ïîâðåæäåíèé.

6.4  Óòèëèçàöèþ ñâåòèëüíèêà ïðîèçâîäèòü ïóòåì ïåðåäà÷è â ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðåðàáîòêå âòîðè÷íîãî ñûðüÿ â ñîîòâåòñò-
âèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ðåàëèçàöèè

7  Òðàíñïîðòèðîâàíèå, õðàíåíèå è óòèëèçàöèÿ 

7.2  Õðàíåíèå ñâåòèëüíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ 
â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ ñ åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèåé ïðè òåìïåðàòóðå 
îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ïëþñ 5 °Ñ äî ïëþñ 25 °Ñ è îòíîñèòåëüíîé 
âëàæíîñòè 60 % ïðè ïëþñ 25 °Ñ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü õðàíåíèÿ 
ñâåòèëüíèêîâ áåç ïîäçàðÿäêè íå áîëåå 1 ãîäà.
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